温州医科大学附属第二医院
医院自行采购报价须知与技术规格要求
一、报价须知：
需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：
1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：
1　 供应商营业执照复印件；
2　 法人或委托人身份证复印件，若是委托人，还需提供法人授权委托书；
3　 投标报价（加盖单位公章），本次报价总价包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于货物费、包装费、运输费、装卸费、更换费、调试费、税费、售后等。
4　 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。
二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：
1. 项目地址：
温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部（学院西路109号）
2. 服务周期：下单后10个工作日完成维修更换。
3. 项目具体需求：待维修更换设备位于温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部7幢地下室，设备数量：2台克雷登牌锅炉；设备制造商：上海克雷登工贸发展有限公司；机组型号：SEOG-254/1.0；现需求为：隔膜泵膜片及相关配件运行已达建议时长，引发系统报警提醒，为不影响水泵使用和性能，考虑进行维修更换。
4. 费用结算：本项目维修更换服务完成且设备正常运行10个工作日，供应商开具对应数额的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7个工作日内付款。

	鹿城院区学院路部克雷登牌锅炉隔膜泵维修更换服务

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	预算单价（元）
	小计（元）
	备注 

	1
	鹿城院区学院路部克雷登牌锅炉隔膜泵维修更换服务
	项
	1
	28000
	28000
	

	克雷登牌锅炉隔膜泵相关配件维修更换清单

	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注 

	1
	水泵膜片
	适配SEOG-254/1.0
	片
	4
	[image: 1dc9aa344d2b0260cf83ca5c6cb9f8a]

	2
	复位弹簧
	适配SEOG-254/1.0
	个
	8
	[image: da0391cd3749547845cae3cd11d76e1]

	3
	隔膜片垫圈
	适配SEOG-254/1.0
	个
	8
	[image: d10981ff8888086cb706007313d8e54]

	4
	水泵液压油
	10L/桶
	桶
	2
	美孚150

	注1：更换后确保锅炉正常运行，质保期自配件安装之日起锅炉运行6个月。
注2：报价包括但不限于货物费、包装费、运输费、装卸费、更换调试费、税费、售后等。
注3：上述图片供参考，可自行勘查现场，现场勘查联系人：陈老师 0577-88002669



设备参考图片：
[image: 371ad4173474e45f125d73eda3b405f][image: 6b13621ff1059f82a841feb6f7f3e03]












四、报价单
	鹿城院区学院路部克雷登牌锅炉隔膜泵维修更换服务

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注 

	1
	鹿城院区学院路部克雷登牌锅炉隔膜泵维修更换服务
	项
	1
	
	
	

	注1：更换后确保锅炉正常运行，质保期自配件安装之日起锅炉运行6个月。
注2：报价包括但不限于需更换的相关配件费用、包装费、运输费、装卸费、更换调试费、税费、售后等。
[bookmark: _GoBack]注3：投标人已仔细研究了鹿城院区学院路部克雷登牌锅炉隔膜泵维修更换服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。
▲注3：报价不得高于预算价格28000元。
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